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Fabbricati oggetto di deroga

SCHEMA EDIFICI
Secondo stralcio!    !            Primo stralcio

Fabbricati oggetto !            Non oggetto della

di modica!                        presente progettazione
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COMPARTO 1

SALA MOSTRA, GALLERIA, INGRESSO EMEROTECA,

BOOK SHOP,PIAZZA COPERTA, BAR, UFFICI,

RISTORANTE

sup. mq 3245

COMPARTO 2

SALA CONVEGNI

sup. mq. 440

COMPARTO 3

LABORATORI DIDATTICI, SALETTE

FORMAZIONE, ATRIO CONVEGNI

sup. mq. 1211

COMPARTO 6

SCUOLA DELL'INFANZIA

sup. mq. 1768

COMPARTO 4

LABORATORI DIDATTICI, ATELIERS

sup. mq.1596

COMPARTO 5 T

CUCINA E LAVAGGIO

sup. mq. 112

REI

90

R
E
I

9
0

E

F

FF

F F

E

F

E

R
E
I

9
0

G

E

E

G

REI

90

E

R
E
I

9
0

REI

90

R
E
I

9
0

R
E
I

9
0

G

+3,60

+0,00

+5,14

+0,07

+3,44

+5,97

+7,97

+9,84

+3,04

LABORATORI ATRIO

+3,50

+2,65

-0,00

R
E
I

9
0

U.T.A.

U.T.A.

H

E

F

F

SALA CONVEGNI 420 POSTI

R
E
I

9
0

R
E
I

9
0

F F

E

F

F

F

E

FF

F

E

E

F

F

F

E

F

F

F

F

E

F

F

F F F

E

F

E

E

REI

90

REI

90

      AULA
FORMAZIONE

      AULA
FORMAZIONE

LEGENDA

FILTRO A PROVA DI FUMO

PORTA SEMPRE APERTA

RETE DISTRIBUZIONE
ANTINCENDIO INTERRATA

SUPERFICIE EVACUATORI
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AREAZIONE 1/40

ILLUMIN. EMERGENZA
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e in parte a richiesta
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Pulizia di spazi in 
gestione al 50%


